
Alle  brandschutz-
All fire protections

technischen Einrichtungen
and technical facilities

 

müssen frei zugänglich
must  be kept completely free

und sichtbar sein !
and be visible!
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In diesem Bereich  sind 

Einschränkungen durch nicht 

dargestellte technische Einrichtungen, 
Leitungen und Aussteifungen möglich
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